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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 3288/10/26
Numer probki w Laboratorium 1824/1-1/0421/10/26
Opis probki Woda
Woda na plywalni
Probka utrwalona wg PN-EN ISO 5667-3:2024-10
Masa probki Objetos¢ probki do badan zgodnie z wytycznymi metod badawczych
Opakowanie Szczelnie zamknigta butelka szklana, sterylna butelka szklana
Temperatura transportu 4,2-4.,4[°C]
Osoba pobierajaca probki Pracownik Laboratorium - Kozina Olaf
Metodyka pobierania probek wg PN-ISO 5667-5:2017-10 + [-01/PN-ISO 5667-5 edycja 3 z dnia 15.02.2019 . ;
PN-EN ISO 19458:2007 - T, A
Miejsce pobrania Basen sportowy - cyrkulacja
Wodociagg publiczny: Krakéw
Woda chlorowana
Inne Ilo$¢ probek jednostkowych 1
Temperatura w momencie przyjecia probki 4,3[°C]
Stan probki w momencie przyjgcia Bez zastrzezen
Zleceniodawca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
DZIAL TECHNICZNY
ul. Rakowicka 27
31-510 Krakow
Ident.: 6750006346
Data pobrania probki/godzina pobrania probki 06.10.2026, 05:30
Data dostarczenia probki 06.10.2026
Data rozpoczecia badan 06.10.2026
Data zakonczenia badan 09.10.2026
3 . ., Wartosé Miejsce
Lp. Kierunek badan Jednostka Wymk/rez.ultat Niepewnosé dopuszczalna/ Identyfikator metody badawczej wykonania Status
badania rozszerzona* e . metody
zakres badan
Liczba bakterii Escherichia coli
1 jtk/100ml 0 - 0jtk/100ml  |PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 S Ae,R
Metoda filtracji membranowe;j
Ogolna liczba mikroorganizmow
w temp. 36°C
2 jtk/ml nie wykryto - <20 jtk/ml PN-EN ISO 6222:2004 S Ae,R
Metoda ptytkowa (posiew
wglebny)
Liczba Pseudomonas aeruginosa
3 jtk/100ml 0 - 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 S Ae, R
Metoda filtracji membranowe;j
pH a) woda stodka
4 6,91 0,4 6,5-7,6; b) woda PN-EN ISO 10523:2012 P Ae, R
Metoda potencjometryczna stona 6.5-7.8
Indeks nadmanganianowy
5 mg/l 1,3 0,2 -9 PN-EN ISO 8467:2001 P AR
Metoda miareczkowa
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 3288/10/26
. ) . Wartosé Miejsce
Lp. Kierunek badan Jednostka Wymk/rez.ultat Niepewnosc dopuszczalna/ Identyfikator metody badawczej wykonania Status
badania rozszerzona* e . metody
zakres badan
Potencjat utleniajaco- redukujacy
(redox) wzgl. Ag/AgCl 3,5 mol/l
6 KClI mV 725 22 - PB-198 edycja 3 z dnia 15.02.2019r. T AR
Metoda potencjometryczna
. PB-122 edycja 7 z dnia 15.02.2019r. na
7 Chlor zwigzany mg/l 0,24 0,05 029 podstawie Testu Merck nr 1.00599.0001 T AR
.. PB-122 edycja 7 z dnia 15.02.2019r. na
8 Stezenie chloru wolnego mg/l 0,19 0,04 . podstawie Testu Merck nr 1.00599.0001 T AR

D Tyon=24,9°C.

Wiyniki/rezultaty badania odnosza si¢ wylacznie do probek badanych. W przypadku probek dostarczonych przez zleceniodawce wyniki odnosza si¢ wytacznie do
probek otrzymanych, Laboratorium Uslugowo-Badawcze ,,Biochemik” Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za opis, pochodzenie, sposob pobrania oraz
reprezentatywnos¢ probki. Dla probek pobieranych przez Laboratorium: plany/harmonogramy i procedury pobierania dostgpne sa w siedzibie Laboratorium.
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 400.

Informacje dodatkowe:

Dane dostarczone przez zleceniodawcg zaznaczono czcionkg pogrubiona, za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci.

*Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona pomiaru dotyczaca badan mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera si¢ na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci okoto 95%. Ztozona niepewno$¢ standardowa uznano za réwna
odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjne;j i przedstawiono tacznie z uwzglednieniem niepewnosci pobierania probek. Niepewnosé
rozszerzona dla metod chemicznych wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, ktory dla rozktadu normalnego zapewnia
poziom ufnoséci w przyblizeniu 95%. Niepewno$¢ podawana jest dla wynikow metod akredytowanych mieszczacych si¢ w zakresie akredytacji i uwzglednia
niepewno$¢ pobierania probek.

** Wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.
U. 2015 poz. 2016 z p6zn. zmianami)

® Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej warto$ci.

%) Podana warto$¢ dla utlenialno$ci nie stanowi roznicy pomiedzy warto$cig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawarto$cig w wodzie
doprowadzanej do ptywalni.

Podczas badania ogdlnej liczby mikroorganizméw laboratorium stosuje metode posiewu wglebnego z wykorzystaniem agaru drozdzowego w temp. 36+2°C przez
44+4h,

Pomiar pH w laboratorium z automatyczng kompensacja temperatury.

Potencjat redox zmierzony elektroda Ag/AgCl - 3,5M KCl.

Status metody: A - metody akredytowane, A e - metody akredytowane objete elastycznym zakresem akredytacji, NA - metody nieakredytowane, R -obszar regulowany
prawnie, NR - metodyka badania inna niz przywotana w majacym zastosowanie przepisie prawa, nie stanowi podstawy do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym
prawnie, W - norma wycofana przez PKN.

Miejsce wykonania badan:
S - Smitowo, Pracownia Chemiczna, Mikrobiologiczna; £.- Lukéw, Pracownia Chemiczna, Mikrobiologiczna; P - Pita, Pracownia Chemiczna; S — Sosnowiec, Pracownia
Mikrobiologiczna; T- teren, Z- badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce

Autoryzowat

wyniki/rezultaty badan:

poz. 1 - 3 - mgr Filipczyk Julia, Specjalista ds. badan mikrobiologicznych
poz. 4 - 5 - mgr Kaczmarek Anna, Laborant

poz. 6 - 8 - mgr inz. Rozental Marta, Laborant - stazysta

Osoba sporzadzajaca sprawozdanie:

mgr inz. Drzastwa Monika, Doradca ds. badan

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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